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Zakaznik - objednavatel skasok
Objednavatel / zakaznik: Obec Hniléik i ; .
(n4zov a adresa) . 38, 05332 Hnilcik Détum prevzatia vzorky: 1102021
Prevadzka | stredisko: Obec Hniléik, Datum vykonania skisSok od: 11.10.2021
Zmluva / objednavka: 30-Octi/2021 do: 18.10.2021
Zakazka (Cislo a oznaCenie):  21-09434 27 171 Datum vystavenia protokolu: 18.10.2021
Odosiefatef / dopravil: EL spol. s r.0. 635 ios / Pocet vzoriek: 1
22/ | gt fepfloes- WY
Udaje o vzorke -
Lab. Eislo vzorky : 21-022549 £
Predmet skusky / typ vzorky : Vody pitné
anaéenie vzorky : Hniléik-Bindt rod. dom
Udaje o odbere : Vzorku odobral; Hamréak, EL - akreditovany odber | Datum odberu:  11.10.2021
Vysledky skasok
Skuska / merand velicina / Meracia Limitna Vysledok | Neistota | Skasobna ‘ : ; Typ
parameter jednotka hodnota skiusky | merania metdda Metodicky predpls skisky
Podet koliformnych baktérii KTJ/100ml 0 0 - Kultivaéna F | IP7.2b, (STN EN SO 9308-1) A
Pocet Enterokokov KTJ/100ml 0 0 - Kultivacna F | IP 7.4a, (STN EN ISO 7899-2) A
Pocet baktérii Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 - Kultivaéna F | IP 7.2b, (STN EN ISO 9308-1) A
Pocet kultivovatefnych -y
mikroorganizmov pri 36 °C KTJ/ml 50 0 - Kultivaéna | IP7.32,(STNEN ISO 6222) A
Pocet kultivovatefnych o
mikrooraanizmov pri 22 °C KTJMmI 200 0 - Kultivatna IP7.32,(STN EN ISO 6222) A
E:gﬁ""'”’“ perfringens(vratane | |7 /400 0 0 - | KuivatnaF | IP7.8a, (STNENISO 14189) | A

Poznamka: Kvalita vody: Stanovenie Escherichia coli a koliformnych baktérii. Cast 1: Metéda membranove; filtracie (1SO 9308-1:2000 cor.1:2007),

Oprava AC (Februér 2009)
Pouzité skratky: KTJ - koldniu tvoriaca jednotka, F —filtracia, IP - interny predpis, HZ - hromadné zasobovanie
Typ skasky: A - akreditovana, N - neakreditovana, $§ - subdodavka (externa sluzba)
Neistota merania predstavuje relativnu rozsirend neistotu z vysledku skasky, koeficient rozsirenia k=2,

Vyhlasenie suladu / nestladu vysledkov skiSok s poZiadavkami

Hodnoty parametrov stanovené v testovanej vzorke vody
vyhovuju

s Pri vyhlaseni suladu/nestladu laboratérium aplikuje rozhodovacie pravidlo stanovené zakaznikom.

poziadavkam Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR €. 247/2017 Z.z. a Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR & 97/2018 Z.z. (HZ)

= Vyhlasenie suladu/nesiladu sa uvéadza na zaklade poziadavky zakaznika a bolo vytvorené na zaklade porovnania vysledkov skisok
uvedenych v tomto protokole s hodnotami uvedenymi vo Vyhlaske Ministerstva zdravotnictva SR ¢. 247/2017 Z.z. z 9.okiébra 2017,
ktorou sa ustanovujd podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manaZmente rizik pri
zasobovani pitnou vodou, Priloha €. 1 - ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity, A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele a vo
Vyhiaske Ministerstva zdravotnictva SR & 97/2018 Z.z. z 19. marca 2018, ktorou sa meni a doplifia Vyhlaska MZ SR &. 247/2017 Z.z.

Vyhlasenia a upozornenia:

Tento protokol mdze byt reprodukovany iba ako celok, Cast protokolu len so sthlasom laboratéria.

Uvedené vysledky sa tykaju len testovanej vzorky a nenahradzaji schvalenie ski$aného predmetu prislusnym organom.

Ak vzorku dodal z&kaznik, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stav pnjalej vzorky - vysledky sa vzlahUJu na vzorku ako bola prijata.
Laboratérium nezedpoveda za informacie poskytnuté zakaznikom, ktoré mézu mat vplyv na platnost vysledkov ]

Miesto vykonu skiSok (okrem subdodévok) je totozné s adresou uvedenou v zahlavi,

Sku3obné zariadenia a meradla boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.

Reklamovat' vysledky skusok moZno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptované a vybavované su iba pisomne podane reklamacie.

Protokol o skuske vyhotovil: Kolcinova Zuzana, Ing,, 24 3 tupca vedcej LMMP
Schvalil a za spravnost protokolu zodpoveda: FerenCakova Eva, MVDr;, educa LMMPY,
Protokol dostane : Obec Hnil&ik

Tel.: +42153 4424740, +421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk www.elsro.sk




